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colonna
wc dipendenti

INGRESSO/USCITA CLIENTI INGRESSO/USCITA MERCI

INGRESSO/USCITA CLIENTI

via Pisa

via Polavia Pola

LUCERNARI A SOFFITTO

LUCERNARI A SHED

SIFONE "FIRENZE"

POZZETTO ISPEZIONE
COMUNALE

RETE ACQUE NERE

LEGENDA :

SFIATO COLONNE

SOGGETTE A TRATTAMENTO
DI PRIMA PIOGGIA

RETE ACQUE METEORICHE

CADITOIA SIFONATA

POZZETTO ISPEZIONE
COMUNALE

RETE ACQUE PLUVIALI

PLUVIALE DI COPERTURA

parte apribile parte fissa

parte apribile parte fissa
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Ø
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Ø 500 PVC P=0.3%

Ø 160 PVC

Ø 160 PVC

Ø 160 PVC
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Ø 160 PVC
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Ø 160 PVC
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Ø 160 PVC
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Ø 160 PVC
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Ø
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CONDOTTA ACQUE NERE ø 200
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BY-PASS

IMPIANTO DI TRATTAMENTO
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

DISABBIATORE

PRELIEVO CAMPIONI

DISOLIATORE

POZZETTO SCOLMATORE

1.
00

ISPEZIONI COMUNALI

colonna
wc dipendenti

> 1.00

ISPEZIONE

ISPEZIONE

ISPEZIONE

ISPEZIONEISPEZIONE

ISPEZIONE ISPEZIONEISPEZIONEØ 500 PVC P=0.3%ISPEZIONE ISPEZIONE ISPEZIONE

ISPEZIONE ISPEZIONE ISPEZIONE

Ø 160 PVC

Ø 160 PVC

Ø 160 PVC

Ø 160 PVC

ISPEZIONE

ISPEZIONE

ISPEZIONE
ISPEZIONE

ISPEZIONE

ISPEZIONE

ISPEZIONE

ISPEZIONE

±0.00

±0.00

±0.00

VIABILITA' INTERNA REALIZZATA CON 
STRATO SUPERIORE DRENANTE IN
AGGLOMERATI NATURALI

SUPERFICI SOGGETTE AL TRATTAMENTO
DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

PIAZZALE SCARICO MERCI
IN ASFALTO

2 filtri a
coalescenza

5 cuscini
oleoassorbenti

frangiflusso

ø 2.3010 10

ø 2.50

allo scarico

30 L/s
p>0.5%

30 L/s
p>0.5%

VASCA DI DISSABBIATURA/DISOLEAZIONE

diam. ø 25 diam. ø 25

POZZETTO SCOLMATORE
sedimentatore separatore

10
2.

15
10

2.
35

ø 2.3010 10

ø 2.50

frangiflusso

5 cuscini
oleoassorbenti

2 filtri a
coalescenza

30 L/s
p>0.5%

30 L/s
p>0.5%

sedimentatore

sedimentatore separatore

PROSPETTO SEZIONATO VASCHE   scala 1:50

DISPOSIZIONE PLANIMETRICA   scala 1:50

POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI
dim. 50x50

1.50

1.
50

58

SCHEMA A BLOCCHI
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tubazione in arrivo
diam. ø 500

tubazione by-pass
diam. ø 500

tubazione in arrivo
diam. ø 500

-3.57

-2.05
-1.865

-1.69-1.67-1.67

±0.00
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10

ghiaione

stabilizzato

Strato naturale drenante
Nano Alps system drain
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DETTAGLIO SCARICHI 
PIANO PRIMO - SCALA 1:100
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SCHEMA IMPIANTO TRATTAMENTO
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